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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Филиал «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области 
в ЕЦучанском, Шумихинском, Альменевском и Сафакулевском районах»

Юридический адрес: 640006,г.Курган i  ■ у ;  • Номер аттестата аккредитации i
ул. М.Горького, 170 • - 1 '• RA.RU.21 ЦГ01
Адрес места осуществления деятельности: 641010 Курганская Дата внесения аккредитованного лица в реестр
область г. Щучье ул. Калинина,35 I / г: • 13.04.2015 1

лТелефон, факс: (35224) 2-19-86,2-11-90 ■V х• 2.: *' А. Ж* • Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
ОКПО 01930876 Ш V Л И Ц у
ОГРН 1054500008925 
ИНН/КПП 4501113468/ 452502001
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Протокол лабораторных испытаний № 1066 
от 13 марта 2018 г.

Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Травянского сельского 
совета
Юридический адрес: Курганская область, Шумихинский район, с.Травянное, ул. Центральная, 13 
Наименование образца (пробы): Вода источника централизованного водоснабжения 
Место отбора: скважина центральная, Курганская область, Шумихинский район, с. Травянное 
Дата и время отбора пробы: 13.03.2018 г. в 06-30 ч.
Отбор произведен: главой администрации Малетиной Т.Е.
Условия доставки: соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2018 г. 09-00ч.
НД на метод отбора пробы: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического 
анализа»
Дополнительные сведения: разовая заявка
НД, регламинтирующие объём лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2Л .4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества».

№
п/п

Тип прибора , Заводской 
номер

№
свидетельства 

о поверке

Срок действш

1 Весы HL-200 ЕХ Н801001668 173626 16.03.2018г.
2 рН-метр pH-150 МИ 1384 164972 24.04.2018г.

требованиям
Дата начала испытаний: 13.03.2018 г.
Дата окончания испытаний: 14.03.2018 г. (

Результаты испытаний
№ Определяемые показатели Единицы

измерения
1 ■

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число ’  КОЕ/мл менее 1 КОЕ не более 50 МУК 4.2.1018-01
2 Общие колиформные 

бактерии
бактерий 
в 100 мл

■ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

бактерий 
в 100 мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

________АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ_______________ _

У

Юридический адрес: 640006, г. Курган, ул. М.Горького, 170
Телефон, факс: (3522) 24-11-54,24-09-59
ОКПО 70576061
ОГРН 1054500008925
ИНН/КПГ1 4501113468/ 450101001

Реквизиты аттестата аккредитации:
Номер аттестата аккредитации: RA.RU.710017 
Дата включения аккредитованного лица в реестр: 22.04.1
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— IУтверждаю 

Заместитель руководителя 
Органа инспекции ФБУЗ «Центр

•'У

гигиены и/Эпидемиологии в

I
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТ 
Заключение составлено: 14 марта'2018г. :

I - ы Ы -i. :Ш г.
1. Основание для проведения экспертизы: > А:

: Курганской области»
/  Менщикова Л.1

J C 7

№ 1066

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества».

3. Наименование образца (пробы): Вода источника централизованного водоснабжения

4. Заявитель: Администрация Травянского сельского совета 
Курганская область, Шумихинский район, с.Травянное, ул. Центральная; !3

5, Место, время и дата отбора: скважина центральная, Курганская область, Шумихинский район, 
с. Травянное
13.03.2018 г. в 06-30 ч. Г Г  >

, ' ' АЛх . .■ /,. Г  Ы 1  .цЦ ч ... : , .
6. НД на отбор: : ГОСТ 31942-2012 «Вода, Отбор проб для микробиологического анализа»

7. Образец (пробу) отобрал (а): Малетина Т.Е. глава администрации

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФФБУЗ'«Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской 
области в Щучанском, Шумихинском, Альменевском, Сафакулевском районах», Курганская 
область, г. Щучье, ул. Калинина, д.35; RA. RU.21 ЦГ01________________________________

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1066 от 14.03.2018г. 
Заключение:
Проба № 1066 «Вода источника централизованного водоснабжения» в объёме проведённых 
испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические i 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества». >. i
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Экспертное заключение составила:

Помощник врача эпидемиолога J i

ал

Ионина Н.М.


