
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Щучанский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области»

Юридический адрес: 641010, Курганская область, Номер аттестации RA.RU.21HT01
Щучанский район, г.Щучье, ул. Калинина,35 дата включения аккредитованного лица в реестр
Телефон, факс: (35244) 3-71-68,3-66-90 13.04.2015
ОКПО 01930876 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
ОГРН 1054500008925 15.04.2015
ИНН/КПП 4501113468/ 450101001

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 248 ОТ 4 марта 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАВЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА - 
Водопровод

2. Юридический адрес: Курганская область, Шумихинский район, село Травяное

3. Наименование образца (пробы): вода централизованного водоснабжения

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАВЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, Курганская область, Шумихинский 
район, с. Травяное (башня Одина), колонка

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 27.02.2019 с 07:00 до 07:30 
Ф.И.О., должность: Малетина Т.В, глава администрации 
Условия доставки: соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.02.2019 09:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения.Контроль качества"

8. Код образца (пробы): 03.19.248 02

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.

10. Условия проведения испытаний::-

11. Место осуществления деятельности: 641010, Курганская область, Щучанский район, г.Щучье, ул. Калинина,35
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



12. Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 27.02.2019 09:10 

Внутрилабораторный номер пробы 248 - 85
испытания проведены по адресу::641010, Курганская область, Щучанский район, г.Щучье, ул. Калинина.35 

дата начала испытаний 27.02.2019 09:10 дата выдачи результата 01.03.2019 13:31
1 Общие колиформные 

бактерии
КОЕ/100 мл не обнаружены отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 ОМЧ КОЕ/мл 6 не более 50 МУК 4.2.1018-01
3 Термотолерантные 

колиформные бактерии
КОЕ/100 мл не обнаружены отсутствие МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение испытаний
фельдшер-лаборант Лахтионова Е. А.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Никитина Е. В., Помощник врача по общей гигиене

Меншикова Л.В.
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АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Щучанский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области»

Юридический адрес: 641010, Курганская область, Номер аттестации RA.RU.21Br01
Щучанский район, г.Щучье, ул. Калинина,35 дата включения аккредитованного лица в реестр
Телефон, факс: (35244) 3-71-68,3-66-90 13.04.2015
ОКПО 01930876 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
ОГРН 1054500008925 15.04.2015
ИНН/КПП 4501113468/ 450101001

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№  249 ОТ 4 марта 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАВЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА - 
Водопровод

2. Юридический адрес: Курганская область, Шумихинский район, село Травяное

3. Наименование образца (пробы): вода централизованного водоснабжения

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАВЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА , Курганская область, Шумихинский 
район, с. Травяное (башня центральная), колонка

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 27.02.2019 с 07:00 до 07:30 
Ф.И.О., должность: Малетина Т.В, глава администрации 
Условия доставки: соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.02.2019 09:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения.Контроль качества"

8. Код образца (пробы): 03.19.249 02

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.

10. Условия проведения испытаний::-

11. Место осуществления деятельности: 641010, Курганская область, Щучанский район, г.Щучье, ул. Калинина,35
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



12. Результаты испытаний

№№ Определяемые Единицы Результаты Величина
допустимого

уровня

НД на методы
п/п показатели измерения испытаний исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 27.02.2019 09:10 

Внутрилабораторный номер пробы 249 - 86
испытания проведены по адресу::641010, Курганская область, Щучанский район, г.Щучье, ул. Калинина,35 

дата начала испытаний 27.02.2019 09:10 дата выдачи результата 01.03.2019 13:33
1 Общие колиформные 

бактерии
КОЕ/100 мл не обнаружены отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 ОМЧ КОЕ/мл менее 1 не более 50 МУК 4.2.1018-01
3 Термотолерантные 

колиформные бактерии
КОЕ/100 мл не обнаружены отсутствие МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение испытаний
фельдшер-лаборант Лахтионова Е. А.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

К__ Никитина Е. В., Помощник врача по общей гигиене

Менщикова Л.В.
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АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Щучанский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области»

Ю р и д и ч еск и й  адрес: 6 4 1 0 1 0 , К у р ган с к ая  область , Номер аттестации RA.RU.21Hr01
Щ у ч ан ск и й  р ай о н , г .Щ у ч ье , ул. К а л и н и н а ,35 дата включения аккредитованного лица в реестр
Т ел еф о н , ф акс: (3 5 2 4 4 ) 3 -7 1 -6 8 ,3 -6 6 -9 0 13.04.2015
О К П О  0193 0 8 7 6 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
О Г Р Н  1054500008925 15.04.2015
И Н Н /К П П  4 5 0 1 1 1 3 4 6 8 / 450101001

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 250 от 4 марта 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАВЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА - 
Водопровод

2. Юридический адрес: Курганская область, Шумихинский район, село Травяное

3. Наименование образца (пробы): вода централизованного водоснабжения

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАВЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА , Курганская область, Шумихинский 
район, д. Куликово, колонка

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 27.02.2019 с 07:00 до 07:30 
Ф.И.О., должность: Малетина Т.В, глава администрации 
Условия доставки: соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.02.2019 09:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения.Контроль качества"

8. Код образца (пробы): 03.19.250 02

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.

10. Условия проведения испытаний::-

11. Место осуществления деятельности: 641010, Курганская область, Щучанский район, г.Щучье, ул. Калинина,35
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12. Результаты испытаний

№№ Определяемые Единицы Результаты Величина
допустимого

уровня

НД на методы
п/п показатели измерения испытаний исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 27.02.2019 09:10 

Внутрилабораторный номер пробы 250 - 87
испытания проведены по адресу::641010, Курганская область, Щучанский район, г.Щучье, ул. Калинина,35 

дата начала испытаний 27.02.2019 09:10 дата выдачи результата 01.03.2019 13:35
1 Общие колиформные 

бактерии
КОЕ/100 мл не обнаружены отсутствие МУК 4.2.1018-01

2 ОМЧ КОЕ/мл менее 1 не более 50 МУК 4.2.1018-01
3 Термотолерантные 

колиформные бактерии
КОЕ/100 мл не обнаружены отсутствие МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение испытаний
фельдшер-лаборант Лахтионова Е. А.
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